Technické podmienky pripojenia na verejny vodovod

Priklad vodomernej zostavy pre prirubové vodomery
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Konstrukcia vodomernej Sachty

1 - POTRUBIE PRIPOJKY, TP RURA S DLZKOU 1,0 m

2 - PRIRUBOVA REDUKCIA

3 - VODOVODNY UZAVER

4 -FILTER

5 - PRIRUBOVA TVAROVKA TP (ukludfiujici kus)
6 - PRIRUBOVY VODOMER

7 - MONTAZNA TVAROVKA

8 - SPATNA KLAPKA

9 - PRIRUBOVA TVAROVKA S ODBOCKOU PRE VYPUSTANIE

10 - PODPERNY BETONOVY BLOK



